
 

 

 
 
 
 

CERTIFICADO DE ANALISIS 
 
 

PRODUCTO: OXIGENO MEDICINAL TOROX 
 
LOTE: 53762 
 
 
 
 

PARAMETROS 
ESPECIFICACION 

(USP) 
RESULTADOS 

Concentración 
Oxigeno 93% 

No menos de 90.0% y 
no mas de 96.0% por 

volumen de O2. 

94.24% 
por volumen de O2. 

Concentración 
Monóxido de Carbono 

No mayor al 0.001% 1.47 ug/m3 

(Equivalente a 1.47 x 10
-10

 %) 

Concentración 
Dióxido de Carbono 

No mayor al 0.03% 102.98 ug/m3 

(Equivalente a 102.98 x 10
-
 %) 

 

 
Mediante los resultados obtenidos de los análisis del producto Oxigeno Medicinal Torox  
podemos concluir que el producto se encuentra dentro de las especificaciones exigidas por la 
USP para el Oxigeno al 93%. 
 

 
 
 
 
 
 
Representante tecnico:   Q.F. Alejandra Hanze D. 

 

 


